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TH  RV
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POPIS

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:
TYP

LEGENDA POTRUBÍ:
POPIS TYP

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ návleková z pěněného polyethylenu

potrubí ocelové lisovanéPOTRUBÍ TOPNÉ VODY - NAVRŽENÉ - přívod

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NAVRŽENÉ - zpátečka potrubí ocelové lisované

TERMOSTATICKÁ HLAVICE     PŘIPOJOVACÍ H ŠROUBENÍ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU

PE-Xa - lisovaný spoj

PE-Xa - lisovaný spoj

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ pouzdro z minerální plsti - povrch ALS

TERMOSTATICKÁ HLAVICE     TERMOSTATICKÝ VENTIL DVOUBODOVÝ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU

VERTIKÁLNÍ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM
PŘIPOJENÍM, ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM
ROZVODEM, VENTILOVOU VLOŽKOU, PROFILOVANOU
ČELNÍ PLOCHOU

PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT

STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍTRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULAČNÍHO PRVKU

SVISLÉ PROFILOVÁNÍ

ZNAČKA

ZNAČKA

TZB
PROJEKTANT V OBORU TZB
E. ondrejzikan@seznam.cz

ONDŘEJ

ZIKÁN

T. 608 816
937
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Výškový systém: BpVSouř.systém: JTSK

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111

503 46 Jeníkovice

Střední odborná škola
Stříbro Benešova 508 Stříbro

349 01

Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben

±0,000 = 411,74
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Dokumentace pro provádění stavby

-
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-

Střední odborná škola Stříbro
Benešova 508 Stříbro 349 01

kat. území: Stříbro [757837]

D.1.4.B.02

Ondřej Zikán
Jana Masaryka 2145 / 28d

500 12 Hradec Králové
ČKAIT 0602384

v oboru vytápění a vzduchotechnika
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VYROVNÁVACÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBA 

TOPNÉ VODY O OBJEMU 999 LITRŮ

- VČ. TEPELNÉ IZOLACE 100mm

PŘIPOJOVACÍ BOD ELEKTROINSTALACE

ELELEKTROKOTEL = 30000W/400V

BIVALENTNÍ ZDROJ - ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL
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