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 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Dobrý den,
zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, v rámci veřejné zakázky „Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené v systému E-ZAK a uveřejněné dne 22. 02. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod  Evidenčním číslem VZ 630333, předkládá tyto Dodatečné informace č. 1. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 1 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html).      
	
Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:
[bookmark: _GoBack]Dotaz č. 1:	
„Prosím o odpověď na dotaz ohledně oken na zateplení domova mládeže SOŠ a SOU Sušice.

1. Ve výpisu oken a dveří má projektant Un = 0,6 W/m2K – jedná se pouze o součinitel prostupu tepla skla?
1. Min. Rw = 37 dB – jedná se pouze o sklo nebo o celé okno?
1. Ve výpise je napsaná parotěsná montáž oken, jsou myšleny pásky interiérové parotěsné, i exteriérové paropropustné?“


Odpověď č. 1:

Stanovisko zadavatele:
· maximální součinitel prostupu tepla Un=max. 0,6 W/m2K je pro trojsklo, celkový výrobek otvoru musí mít Un=max.0,9 W/m2K dle požadavku auditu (nebyl součástí digitální dokumentace)
- min. Rw=37dB - jedná se o parametr pro celou výplň otvoru
- interiérové pásky na obvodě rámu jsou parotěsné, exteriérové pásky jsou paropropustné





Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.


S  pozdravem, 		

				
								______________________
Jana Dvorská
								        za pověřenou osobu
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