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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ


Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.


V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:


a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.


V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:


1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3,
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ


Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994).


Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.


V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:


1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.


V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:


1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.


Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN
50423-1.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC


Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.


V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:


1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.


V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:


1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
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ŽADATEL


Woring s.r.o.


NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE


0100358228 840 840 840 16.12.2014


Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:


III/1836 a III/1839 Zahořany


Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100358228 ze dne 16.12.2014 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:


PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ


Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.


V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.


Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Toto sdělení je platné 6 měsíců od  16.12.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.


S pozdravem


Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012


2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,


vedoucí odboru Správa dat o síti,


ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |


tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860


e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145


Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň


ČEZ Distribuce, a. s.
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ŽADATEL


Woring s.r.o.


NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE


0100358230 840 840 840 16.12.2014


Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:


III/1836 a III/1839 Zahořany


Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100358230 ze dne 16.12.2014 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:


PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ


Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.


V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.


Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Toto sdělení je platné 6 měsíců od  16.12.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.


S pozdravem


Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012


2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,


vedoucí odboru Správa dat o síti,


ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |


tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860


e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145


Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň


ČEZ Distribuce, a. s.


SKUPINA ČEZ







ŽADATEL


Woring s.r.o.


NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE


0100358246 840 840 840 16.12.2014


Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:


III/1836 a III/1839 Zahořany


Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100358246 ze dne 16.12.2014 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:


PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE


Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.


V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.


Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Toto sdělení je platné 6 měsíců od  16.12.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.


S pozdravem


Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012


2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,


vedoucí odboru Správa dat o síti,


ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |


tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860


e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145


Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň


ČEZ Distribuce, a. s.


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 8


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 9


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358228.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 10


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358230.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 8


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 9


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100358246.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 10


SKUPINA ČEZ







ŽADATEL


Woring s.r.o.


NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA


0200268793 ČEZ ICT Services, a. s. 16.12.2014


Pro: Stavební řízení


Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:


III/1836 a III/1839 Zahořany


Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.


Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.


Toto sdělení je platné 1 rok od 16.12.2014.


S pozdravem


Martin Šklíba


ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy


Situační výkres zájmového území


ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53


SKUPINA ČEZ







ŽADATEL


Woring s.r.o.


NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA


0200268794 ČEZ ICT Services, a. s. 16.12.2014


Pro: Stavební řízení


Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:


III/1836 a III/1839 Zahořany


Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.


Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.


Toto sdělení je platné 1 rok od 16.12.2014.


S pozdravem


Martin Šklíba


ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy


Situační výkres zájmového území


ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53


SKUPINA ČEZ







ŽADATEL


Woring s.r.o.


NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA


0200268796 ČEZ ICT Services, a. s. 16.12.2014


Pro: Stavební řízení


Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:


III/1836 a III/1839 Zahořany


Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.


Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.


Toto sdělení je platné 1 rok od 16.12.2014.


S pozdravem


Martin Šklíba


ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy


Situační výkres zájmového území


ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0200268793.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0200268794.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území


SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0200268796.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území


SKUPINA ČEZ







VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ


SPOLE�NOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o


elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu
(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�


�íslo jednací: 562919/15 �íslo žádosti: 0115 332 366


D�vod vydání Vyjád�ení : Stavební �ízení


Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 30. 3. 2017.


Žadatel Woring s.r.
Stavebník SUS Plze�ského kraje, Škroupova 18, Plze�, 30613
Název akce III/1839


Zájmové území
Okres Domažlice


Obec Zaho�any


Kat. území / �. parcely Zaho�any u Domažlic


Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít� elektronických komunikací 
spole�nosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjád�ení).


Na základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení 
vydává spole�nost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjád�ení:


Ve vyzna�eném zájmovém území se nachází sí� elektronických komunikací spole�nosti 
O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a 
není v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. vyzna�eno (dále jen 
Ochranné pásmo).
(1) Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem v žádosti.


Vyjád�ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád�ení uvedené, zm�nou rozsahu zájmového území 
�i zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti, nespln�ním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto 
Vyjád�ení, a nebo pokud se žadatel �i stavebník bezprost�edn� p�ed zahájením realizace stavby ve vyzna�eném 
zájmovém území prokazateln� neujistí u spole�nosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád�ení v dob� 
bezprost�edn� p�edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna�eném zájmovém území stále odpovídá skute�nosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skute�ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád�ení nastane nejd�íve.


O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336







�íslo jednací: 562919/15 �íslo žádosti: 0115 332 366


(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjád�ení a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
spole�nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou sou�ástí tohoto Vyjád�ení. Stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba je povinen �ídit se t�mito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. 
(3) Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen pouze pro p�ípad, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s. a nebo 
b) toto Vyjád�ení, v�etn� Všeobecných podmínek ochrany SEK 
nep�edstavuje dostate�nou informaci pro zám�r, pro který podal shora ozna�enou žádost nebo pro zpracování 
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, , vyzvat 
písemn� spole�nost O2 Czech Republic a.s. k up�esn�ní konkrétních podmínek ochrany SEK, a to prost�ednictvím 
zam�stnance spole�nosti O2 Czech Republic a.s. pov��eného ochranou sít� - Miroslav Apolín, tel.: 606 754 992, 377 
143 010, e-mail: miroslav.apolin@o2.cz (dále jen POS).


"


(4) P�eložení SEK zajistí její vlastník, spole�nost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� povinen uhradit spole�nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.


(5) Pro ú�ely p�eložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjád�ení je stavebník povinen uzav�ít se spole�ností O2 Czech 
Republic a.s. Smlouvu o realizaci p�ekládky SEK.
(6) Spole�nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna�ené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli p�evzetím tohoto Vyjád�ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú�elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn�n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat 
�i jinak užívat bez souhlasu spole�nosti O2 Czech Republic a.s.. V p�ípad� porušení t�chto povinností vznikne žadateli 
odpov�dnost vyplývající z platných právních p�edpis�, zejména p�edpis� práva autorského.


V p�ípad� dotaz� k Vyjád�ení lze kontaktovat spole�nost O2 Czech Republic a.s. na asisten�ní lince 14 111.
P�ílohami Vyjád�ení jsou:


- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s.
- Situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)


- Informace k vyty�ení SEK


Vyjád�ení vydala spole�nost O2 Czech Republic a.s. dne: 30. 3. 2015.


#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s.


I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 
odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 
veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole�nosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní 
sít�, jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy.                                                                                                                           


 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo soub�hu �inností se 
SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna�ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza�ních 
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                       


 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný 
za veškeré náklady a škody, které spole�nosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                                


 4. V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.                                                                                                                                   


 5. Bude-li žadatel na spole�nosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož 
ú�ely bylo toto Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož 
ú�ely bylo toto Vyjád�ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                   


II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK
 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
�íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                                                  


 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 
vyzna�ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                                         


 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                            


 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                                                       


 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu p�erušit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS. V p�erušených pracích lze 
pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v pracích.                                                                              


 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup� nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád�t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                                                        
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 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba p�ed 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                                                                                                     


 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                                                   


 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                                                                                              


 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                                                                                 


 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                     


 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                                                     


 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání jakkoliv manipulovat s 
p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK.                                                                                                                                                                                                     


 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlen� od okamžiku 
zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS na telefonní �íslo: Miroslav Apolín, tel.: 606 754 992, 377 143 010, e-mail: 
miroslav.apolin@o2.cz nebo poruchové služb� spole�nosti O2 Czech Republic a.s., telefonní �íslo 800 184 084, pro 
oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                                    


III. Práce v objektech a odstra�ování objekt	
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s. bezpe�né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                                     


 2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu 
s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                                                                                


IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby
 1. Pokud �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p�edpisu, dojde k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat
POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.).                                                        


 2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 
p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                                                                       


 3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen provést výpo�et rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS.                                                                                                                                   
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 4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti O2 Czech 
Republic a.s. a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� 
(je�áby, konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník 
nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do 
situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho 
délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového za�ízení.                                                                                                                                         


 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti O2 Czech Republic a.s.
je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k 
�innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                                                 


 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev�eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                      


V. K�ížení a soub�h se SEK
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK se sít�mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je 
povinen ut�snit a zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                           


 2. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší než 1 m.                                                                                                                                          


 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p�ípadn� kontaktovat POS.                                                                                                                                   


 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                                                                               


 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p�edložit POS zakreslení v p�í�ných �ezech,
• do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
• p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
• projednat s POS, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                            
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Informace k vyty�ení SEK
V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na spole�nosti 
uvedené níže.


O2 Czech Republic a.s. - st�edisko �echy západ
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336


kontakt: tel: 377142286 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod


ŠINDY, a.s. - výhradní dodavatel spole�nosti O2 Czech Republic a.s.
se sídlem: 5.kv�tna 16, 252 41 Dolní B�ežany - pobo�ka Ledce, Ledce 324, 330 14 Ledce
I�:                24126039                                                         DI�: CZ24126039


kontakt: Rostislav Králí�ek , mobil 602 413 059 , e-mail : kralicek@sindy.cz


INVEST TEL s.r.o.
se sídlem: Domažlické p�edm�stí 610
I�:                49193503                                                         DI�: CZ49193503


kontakt: Radek Plechinger, tel.: 376358507, mobil: 723213358, e-mail: plechinger@investtel.cz


SUPTel s.r.o.
se sídlem: H�bitovní 1322/15, 312 16 Plze�
I�:                25229397                                                         DI�: CZ25229397


kontakt: Jind�iška Štichová tel.: 377433320, mobil: 724635340, e-mail stichova@suptel.cz


TAPAS spol. s r.o.
se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice 
I�:                63887347                                                         DI�: CZ63887347


kontakt: Old�ich Franta, mobil: 602109688, Dušan Kubeš, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz


TINAcb, s.r.o.
se sídlem: �eská 26/41, 370 01 �eské Bud�jovice
I�:                26040425                                                         DI�: CZ26040425


kontakt: Pavel Váša, mobil: 602336637, e-mail: vasa@tinabcb.cz


Watecom s.r.o.
se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubo�epy, st�.Severní 60 PLZE�-Valcha
I�:                27200175                                                         DI�: CZ 27200175


kontakt: Vladimír Ký�ek, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz
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Sídlo společnosti:   Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
IČO  649 49 681     DIČ  002 649 49 681


Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787


T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4


Vyřizuje:
Vyřizuje: Tým Ochrany sítí
e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz


Naše značka: E6278/14 V Praze dne
16.12.2014


Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací


Vaše žádost: III/1836 a III/1839 Zahořany
ze dne: 16.12.2014


Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání
Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech
Republic  a.s.


Toto stanovisko má platnost 1 rok.


S pozdravem


………………………………..
Oddělení Ochrany sítě
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 
149 00 Praha 4


Přílohy:
 Rekapitulace žádosti o vyjádření
 Situační plánek


Woring s.r.o
Markéta Bělohubá
Na Roudné 93


321 00 Plzeň
-







Sídlo společnosti:   Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
IČ  649 49 681     DIČ  002 649 49 681


Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787


Příloha - Rekapitulace žádosti o vyjádření 
k existenci sítě elektronických komunikací


Číslo žádosti: E6278/14
Název stavby /akce: III/1836 a III/1839 Zahořany
Datum podání žádosti: 16.12.2014
Důvod žádosti: Stavební řízení
Popis jiného důvodu žádosti:


Výška nad terénem (metry): 0
Poznámka:


Žadatel
Firma / organizace: Woring s.r.o
IČ 29159342
DIČ


Kontaktní osoba: Markéta Bělohubá
Adresa: Na Roudné 93
Město / obec: Plzeň
PSČ: 321 00
Stát: -
E-mail: belohuba@woring.cz
Telefonní číslo: 776572003


Stavebník
Firma / organizace: SÚS Plzeňského kraje
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Liška
Adresa: Škroupova 18
Město / obec: Plzeň
PSČ: 301 00
Stát:


E-mail: posta@suspk.eu
Telefonní číslo: 377 195 353


Odeslání vyjádření bez dotčení sítě elektronických komunikací
E-mail: belohuba@woring.cz







Sídlo společnosti:   Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
IČ  649 49 681     DIČ  002 649 49 681


Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787


Příloha - Situační plánek


Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem


Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA


Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.


GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-854945.882013059 -1099888.88109903,-854931.820780554
-1099939.79108569,-854859.018095451 -1099927.65924783,-854762.353024138 -1099974.25900338,-854681.101546791
-1099988.58759255,-854640.647550662 -1100172.46630336,-854670.413070875 -1100241.6337782,-854735.266177536
-1100333.57336258,-854800.882347467 -1100400.25626109,-854952.317042873 -1100431.46693906,-854939.30978863
-1100479.07352886,-854749.951386832 -1100427.10665524,-854669.572895081 -1100326.60491496,-854573.325342736
-1100175.17965209,-854611.72314672 -1100018.3321113,-854501.964972963 -1099991.57390156,-854337.124466434
-1099894.91056111,-854244.231319351 -1099845.08002447,-854277.32376407 -1099784.90422337,-854505.159950595
-1099901.52605703,-854700.445779155 -1099921.13907973,-854766.654368055 -1099901.31716005,-854756.247612208
-1099814.97600112,-854833.939816885 -1099798.06287651,-854845.348933416 -1099860.6816233,-854945.882013059
-1099888.88109903)))
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Markéta Bělohubá


Od: starosta.zahorany@seznam.cz


Odesláno: 21. března 2013 10:31


Komu: Markéta Bělohubá


Předmět: Re: žádost o vyjádření k sítím


Na zákldě Vašeho požadavku jste obdrželi informaci o kanalizační síti a vodovodu od fi. Praves. Dále Vám 
sděluji ,že veřejné osvětlení ja vedeno na sloupech ČEZ a na našich vrchem. Ostatní sítě uložené v 
komunikaci jsou ve správě a vlastnictví jiných organizací / Telecom, RWE, ČEZ. S pozdravem Jandečka 
starosta obce. 


---------- Původní zpráva ---------- 
Od: Markéta Bělohubá <belohuba@woring.cz> 
Datum: 15. 3. 2013 
Předmět: žádost o vyjádření k sítím 


 


Dobrý den,  


  


v příloze vám zasílám žádost o vyjádření k existenci sítí na akci : III/1836 a III/1839 Zahořany.  


Předem děkuji za vyřízení.  


S pozdravem.  


  


- - - -  


Markéta Bělohubá  


e-mail: belohuba@woring.cz  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


Woring s.r.o.  


Na Roudné 93, 301 00 Plzeň  


tel.: +420 371 141 170  


www.woring.cz  


- - - -  


  


= 
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RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynárenská 499/1


657 02 Brno
T +420532221111


F +420545578571


E info_ds@rwe.cz


I www.rwe.cz


IČ: 27935311


DIČ: CZ27935311


Zapsán do obchodního rejstříku:


Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165


26.07.2007


Bankovní spojení:


ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923


Kód banky: 0300


Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
30100 Plzeň


datum


20.03.2013
vyřizuje


Radek Farny
naše značka


5000760210


Věc:
III/1836 a III/1839 Zahořany


K.ú. - p.č.: Zahořany u Domažlic


Stavebník: SUS Plzeňského kraje , Škroupova 18 , 30613 Plzeň


Účel stanoviska: Předprojektová příprava


RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 


STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ: 
 
V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody a přípojky. VTL, NTL a PKO se nenacházejí. 


Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
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8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Ochranné pásmo 
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m 
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m 
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m 
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m 
  
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 
2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového 
vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské 
zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. 
 
Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 
Sb. (energetický zákon). 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká 
bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle 
zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci 
po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění 
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.) 
- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, 
  požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, 
  oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po 
  ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. 
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
- Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, 
diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000760210 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Radek Farny


technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Klatovy
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097730
radek.farny@rwe.cz


Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynárenská 499/1


657 02 Brno
T +420532221111


F +420545578571


E info_ds@rwe.cz


I www.rwe.cz


IČ: 27935311


DIČ: CZ27935311


Zapsán do obchodního rejstříku:


Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165


26.07.2007


Bankovní spojení:


ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923


Kód banky: 0300


Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
30100 Plzeň


datum


19.03.2013
vyřizuje


Radek Farny
naše značka


5000760215


Věc:
III/1836 a III/1839 Zahořany


K.ú. - p.č.: Zahořany u Domažlic


Stavebník: SUS Plzeňského kraje , Škroupova 18 , 30613 Plzeň


Účel stanoviska: Předprojektová příprava


RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 


STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ: 
 
V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody a přípojky. VTL, NTL a PKO se nenacházejí. 


Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
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8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Ochranné pásmo 
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m 
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m 
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m 
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m 
  
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 
2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového 
vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské 
zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. 
 
Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 
Sb. (energetický zákon). 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká 
bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle 
zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci 
po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění 
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.) 
- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, 
  požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, 
  oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po 
  ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. 
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
- Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, 
diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000760215 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Radek Farny


technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Klatovy
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097730
radek.farny@rwe.cz


Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynárenská 499/1


657 02 Brno
T +420532221111


F +420545578571


E info_ds@rwe.cz


I www.rwe.cz


IČ: 27935311


DIČ: CZ27935311


Zapsán do obchodního rejstříku:


Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165


26.07.2007


Bankovní spojení:


ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923


Kód banky: 0300


Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
30100 Plzeň


datum


18.03.2013
vyřizuje


Radek Farny
naše značka


5000760232


Věc:
III/1836 a III/1839 Zahořany


K.ú. - p.č.: Zahořany u Domažlic


Stavebník: SUS Plzeňského kraje , Škroupova 18 , 30613 Plzeň


Účel stanoviska: Předprojektová příprava


RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 


STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ: 
 
V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody a přípojky. NTL, VTL  a  PKO se nenacházejí. 


Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
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8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Ochranné pásmo 
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m 
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m 
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m 
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m 
  
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 
2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového 
vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské 
zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. 
 
Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 
Sb. (energetický zákon). 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká 
bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle 
zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci 
po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění 
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.) 
- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, 
  požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, 
  oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po 
  ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. 
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
- Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, 
diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000760232 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Radek Farny


technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Klatovy
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097730
radek.farny@rwe.cz


Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynárenská 499/1


657 02 Brno
T +420532221111


F +420545578571


E info_ds@rwe.cz


I www.rwe.cz


IČ: 27935311


DIČ: CZ27935311


Zapsán do obchodního rejstříku:


Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165


26.07.2007


Bankovní spojení:


ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923


Kód banky: 0300


Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
30100 Plzeň


datum


19.03.2013
vyřizuje


Radek Farny
naše značka


5000760233


Věc:
III/1836 a III/1839 Zahořany


K.ú. - p.č.: Zahořany u Domažlic


Stavebník: SUS Plzeňského kraje , Škroupova 18 , 30613 Plzeň


Účel stanoviska: Předprojektová příprava


RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 


STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ: 
 
V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody a přípojky. VTL, NTL a PKO se nenacházejí. 


Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
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8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Ochranné pásmo 
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m 
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m 
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m 
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m 
  
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 
2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového 
vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské 
zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. 
 
Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 
Sb. (energetický zákon). 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká 
bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle 
zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009 
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci 
po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění 
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.) 
- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, 
  požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, 
  oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po 
  ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. 
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
- Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, 
diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000760233 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Radek Farny


technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Klatovy
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097730
radek.farny@rwe.cz


Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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Woring  s.r.o.    Bankovní spojení    E-mail: info@woring.cz  


Na Roudné 1604/93   RaiffeisenBank a.s.    Web: www.woring.cz 
301 00 Plzeň    č.ú. 7095712001/5500   Telefon: +420 775 263 503 
IČ: 29159342 
DIČ: CZ29159342    zapsaná Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 27718 


ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
 
 
 Akce: III/1836 a III/1839 Zahořany 
 Datum: 31. 7. 2014 od 14:00 hod 
 Místo: OÚ Zahořany, Zaho řany 7 
 


 
 Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí záznamu 
 Omluveni:  
 Nepřítomni:  


 


 
Projektant seznámil všechny přítomné s návrhem svislého a vodorovného dopravního značení. S plánovaným 
průběhem výstavby a navazujícími dopravně inženýrskými opatřeními. Na jednání bylo dohodnuto následující: 
 


• Dispoziční řešení předmětné stavby navržené v dokumentaci pro územní řízení bylo schváleno všemi 
přítomnými. 


• Chodníky budou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. 
• Nová vozovka sil. III/1836, III/1835 a III/1839 bude navržena dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení 


V a návrhovou úroveň porušení vozovky D1. Technologie oprav vozovek navržená v rámci 
zjednodušeného diagnostického průzkumu nebude s ohledem na výskyt inž. sítí realizována. 


• Zastávkové zálivy autobusových zastávek budou navrženy s povrchem z asfaltového betonu. 
• Nástupní hrana autobusových zastávek bude navržena v dl. 15m a o výšce 0,16m. 
• Z obou stran mostu přes Zahořanský potok (ev. č. 1836 – 3) budou osazeny značky: A6a „Zúžená 


vozovka“, P7 „Přednost protijedoucích vozidel“ a  P8 „Přednost před protijedoucími vozidly“ 
• V místě křižovatky s místní komunikací v blízkosti ZÚ bude osazena dodatková tabulka E2b se 


skutečným tvarem křižovatky. 
• Veškerá napojení místních komunikací v intravilánu obce Zahořany bude řešeno jako obytná zóna dle 


TP 103 – navrhování pěších a obytných zón přes chodníkový přejezd s obrubou výšky 0,02m a 
osazením značek IP26a a IP26b – „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“ 


• Autobusové zastávky umístěné v zálivu budou opatřeny značkami č. IJ4b „Zastávka“, V11a a V12a. 
• V blízkosti úseku jednopruhové obousměrné vozovky budou osazeny značky A6b „Zúžená vozovka“, 


C4b „Přikázaný směr objíždění vlevo“, Z4a „Směrovací deska levá“, P7 „Přednost protijedoucích 
vozidel“ a  P8 „Přednost před protijedoucími vozidly“. Značky C4b a Z4a jsou požadovány ve zmenšené 
velikosti z důvodu zachování rozhledových poměrů. 


• V křižovatce sil. III/1836 a III/1839 bude umístěno odrazové zrcadlo. 
• Přístupy k jednotlivým nemovitostem a k objektu čistící stanice budou řešeny jako vjezdy přes sníženou 


obrubu. Vjezdy skloněné k nemovitostem budou odvodněny příčným žlabem s mříž napojeným na 
dešťovou kanalizaci. 


• Do zpracovaného návrhu bude doplněna zastávka v jízdním pruhu ve směru Bořice – Spáňov. 
Zastávka bude situována v blízkosti zastávky u prodejny COOP. Zastávka bude doplněna místem pro 
přecházení. 


• V místě napojení místní komunikace do výjezdového klínu zastávky ve směru na Bořice bude umístěn 
zahrazovací sloupek. 
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• Na začátku úseku jednopruhové obousměrné vozovky ve směru od Stanětic bude řešeno nasvícení 
prostřednictvím veřejného osvětlení. 


• Obec Zahořany nechá zpracovat samostatný projekt na rekonstrukci kanalizace. Realizace se 
předpokládá v rámci předmětně stavby, popř. v předstihu. Z důvodu vzájemné koordinace obou staveb 
obec předá kontakt na zhotovitele předmětné PD zpracovateli PD na rekonstrukci kanalizace. 


• S ohledem na realizaci palisádové zídky v blízkosti pozemků parc. č. 37, 2335 zástupci obce Zahořany 
zprostředkují jednání s majiteli předmětných pozemků z důvodu možnosti přístupu na stavbu z těchto 
pozemků. 


• Součástí stavby bude také úprava říms na propustku přes bezejmenný tok a úprava římsy na opěrné 
zídce na konci obce ve směru na Stanětice. 


 
 
PLZEŇ  11.8.2014 
 
Zapsal(a): 
 
za Woring s.r.o. 
Lukáš Páník, Pavel Marek 
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